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1. ПОНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ 

1.1. Понятие вентиляции, ее назначение и основные задачи 

Воздух, находящийся внутри помещений, может изменять свой состав, 
температуру и влажность под действием самых разнообразных факторов: изме-

нений параметров наружного (атмосферного) воздуха, выделения тепла, влаги, 
пыли  и вредных газов от людей и технологического оборудования. В результа-
те воздействия этих факторов воздух помещений может принимать состояния, 

неблагоприятные для самочувствия людей или препятствующие нормальному 
протеканию технологического процесса. Чтобы избежать чрезмерного ухудше-

ния качества внутреннего воздуха, требуется осуществлять воздухообмен, то 
есть производить смену воздуха в помещении. При этом из помещения удаля-

ется загрязненный внутренний воздух и взамен подается более чистый, как 
правило, наружный, воздух. 

Таким образом, основной задачей вентиляции является обеспечение воз-
духообмена в помещении для поддержания расчетных параметров внутреннего 

воздуха. 
Вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, обес-

печивающих расчетный воздухообмен в помещениях. 
Вентиляция помещений обычно обеспечивается при помощи одной или 

нескольких специальных инженерных систем – систем вентиляции, которые со-
стоят из различных технических устройств. Эти устройства предназначены для 
выполнения отдельных задач: нагревание воздуха (воздухонагреватели), очист-

ка (фильтры), транспортирование воздуха (воздуховоды), побуждение движе-
ния (вентиляторы), распределение воздуха в помещении (воздухораспределите-

ли), открывание и закрывание каналов для движения воздуха (клапана и за-
слонки), снижение уровня шума (шумоглушители), снижение вибрации (вибро-

изоляторы и гибкие вставки), и многое другое. Кроме применения технических 
устройств для нормального функционирования вентиляции требуется реализа-

ция некоторых технических и организационных мероприятий. Так,  для сниже-
ния уровня шума требуется соблюдение нормируемых скоростей воздуха в воз-

духоводах, для снижения утечек воздуха из воздуховодов качественное их из-
готовление и монтаж, а также использование герметизирующих материалов. 

Требуется обеспечить правильное управление работой системы вентиляции, 
что достигается использованием средств автоматики в совокупности с ручным 

управление и настройкой. 
Особо следует отметить, что вентиляция должна обеспечивать не просто 

воздухообмен, а расчетный воздухообмен. Таким образом, устройство ВЕ тре-

бует обязательного предварительного проектирования, в процессе которого 
определяется РВО, конструкция системы и режимы работы всех ее устройств. 

Поэтому ВЕ не следует путать с проветриванием, которое представляет неорга-
низованный воздухообмен. Когда житель открывает форточку в жилой комна-

те, это еще не вентиляция, так как неизвестно, сколько воздуха требуется, и 
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